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DECYZJA 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie działając na podstawie art. 4 
ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust.1, art. 37 i art. 37ax ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416 z późn. zm.),   
art. 4a, art. 4b i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) i w związku               
z § 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) oraz art. 104 § 1 
ustawy              z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2025 r., poz. 1691), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z 28.09.2026 r. nr 
SPR/4006/2026             z badań próbki wody przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie LABORATORIUM Cielcza ul. Gajówka 1 
63-200 Jarocin pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej przez przedstawiciela 
laboratorium 22.09.2026 r. SUW Ławy woda podawana na sieć – woda uzdatniona, ze 
sprawozdaniem z 28.09.2026 r. nr: PSSE-OL-LHK/N/79B/26 z badań przeprowadzonych 
przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu 
ul. POW 14, próbki wody 
nr 81/HK/26/1 pobranej do badania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie 23.09.2026 r. (protokół pobrania nr 81/HK/26),              
z punktu zgodności SUW Ławy woda wychodząca do sieci, sprawozdaniem z 28.09.2026 
r. nr 2104/W/2026 z badań próbki wody przeprowadzonych przez EkoCentrum                           
ul. Muchoborska 18 we Wrocławiu pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej 
przez przedstawiciela laboratorium 25.09.2026 r. – SUW Ławy – woda uzdatniona na sieć
 
stwierdza przydatność wody do spożycia z SUW Ławy - woda wychodząca do sieci przy 
prowadzonej dezynfekcji (po modernizacji)

UZASADNIENIE

22.09.2026 r. dostawca wody  w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbkę wody z 
punktu SUW Ławy – woda podawana na sieć – woda uzdatniona. Badania powyższej 
próbki nie wykazały niezgodności z wartościami parametrycznymi zbadanych parametrów. 
Pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie  
23.09.2026 r. pobrał próbkę wody z punktu zgodności z SUW Ławy woda wychodząca do 
sieci w ramach kontroli urzędowej, która nie wykazała niezgodności parametrów  
mikrobiologicznych. Dodatkowo 25.09.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej została 
pobrana próbka wody wychodzącej z SUW Ławy, która również nie wykazała 
niezgodności  wartościami parametrycznymi.
Zgodnie z art. 37 ax. Ust. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiednio 
właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań z badań jakości wody 
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do spożycia, w tym sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 
37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody zlecających badania jakości wody do 
spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, 
stwierdza, w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań 
naprawczych realizowanych przez dostawcę wody.
Po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami z badań próbek wody Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził, że w zakresie przebadanych parametrów 
zostały spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 
maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 
r. poz. 748). Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Łódzkiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Łódź ul. Wodna 40 za pośrednictwem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia.
Na podstawie art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje  się ostateczna i prawomocna co daje tym samym brak możliwości jej 
zaskarżenia  do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i 
złożenia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Jolanta Pluta

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. Pełnomocnik Marcin Barski na adres w aktach sprawy
3. Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
4. a.a

Do wiadomości:
1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - ul. Wodna 40, w Łodzi
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Pabianicka 17/19 w

Bełchatowie
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 70, 97-400

Bełchatów
4. Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy

Bełchatów Sp. z o.o. Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów
5. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 28 97-425 Zelów
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